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LEGENDA-E:
1. Proponowana lokalizacja złącza kablowego SN przy granicy działki nr 15/209 (15/206 przed podziałem). Projekt oraz realizacja zgodnie z warunkami

przyłączenia do sieci, znak: 10971/2019 w zakresie ENEA Operator Sp. z o. o.
2. Projektowana linia kablowa SN - odbiór mocy  wyprodukowanej.
3. Istniejąca, kolidująca infrastruktura elektroenergetyczna nn do likwidacji.
4.     Projektowana linia kablowa nn - zasilanie stacji sprężania gazu.
5.ProjektowanakanalizacjakablowadlainstalacjiAKPiA.
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1

parter:

-AGREGATY3szt.pom.

piętro:
-POM.TŁUMIKÓW
dach:

-CHŁODNICE
-KOLEKTORY SŁONECZNE

2

parter:

-ROZDZIELNIANN

-POM.ZBIORNIKÓW
(OLEJ,GLIKOL)

-KOMUNIKACJA

półpiętro:

-PRZESTRZEŃ TECHNICZNA
dach:

-KOMINY

3

parter:

-STACJETRAFO

-WARSZTAT

-MAGAZYN

piętro:
-ROZDZIELNIASN

dach:

-CHŁODNICE
-KOLEKTORY SŁONECZNE
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07.2019.

SKALA

1:500

NRRYS.

aktual.

INWESTOR

64-920 Piła; ul.Bydgoska 33/5                
tel.fax.(067)212-77-00

tel.(067)215-51-81

e-mailbiuro@kontur.pila.pl

mgr inż. Tomasz Lach
uprawnieniabudowlanedoprojektowaniaikierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nrewid.:WKP0174PWOE12

mgr inż. Wojciech Kosiba
uprawnienia budowlane do projektowaniai bez ograniczeń w
specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych

nrewid.:ZAP0067POOE07

E-1

Istniej ca rozdzielnia SN

Istniej ca rozdzielnia NN

sterownia KR-Zachód


